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© Date de réception : 14/06/2023 Heure de réception 0 10:34 :.
Date de prélévement : 14/06/2023 N°de prélévement ARS !
Heure de prélévement : 08:25 N® analyse ARS : :
f'reljve p :r :)\LP—le laboratoire (ALP) Motif de la visite : CD - Contréle complémentaire
 Lieu de prélévement : 0000000175 Type de visite - AU-BAC
- Localisation : COGGIA ROB ECOLE BAS VILLAGE Autre - N°72270
Commune COGGIA t
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Echantillonn®: 2

ANALYSE RESULTAT UNITE NORMES | METHODE | Dutc détur/ fn dsisivees
Parameétres déterminés sur place. o
k% Température de I'Eau 19.9 °C 25.0 SPMOLS0301 | 14/06/23 /1406723
# Chlore total 0.15 mg/ CI2 NFENISO7393-2 | 14/06/23 [14/06/23
-#¢ pH mesuré sur place a T° de l'eau 6.9 Unité pH 9.0 NFENISO10s23 | 14/06/23 11406733
#: Chlore libre 0.08 mg CI2 NFENISOT303-2 | 14006023 [ 14/06/23
Analyses bactériologiques.
# Bactéries coliformes Non détecté UEC/100ml 0 NFEN[S%%“-IQ:I 14006723 117/06/23
0
sz Escherichia coli Non détecté UFC/100ml 0 INFENISO9308-1:20| 140623 1170623
0o
# Entérocoques intestinaux Non détecté UFC/100ml 0 NEENISO7859-2 | 1406723 11706723
* Micro-organismes revivifiables 4 22°C-72 H 5 UEC/ml NFENISOS222 | 1406023 [17/06/23
¥ Micro-organismes revivifiables 4 36°C-48 H Non détecté UFC/ml NFENISO§222 | 140623 {17108/23
¢ Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices Non détecté UFC/100ml 0 NFEN26461-2 | 14/06/23 11706723
ki)
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compélence des laboratoires pour les seuls essais couvens par l'accréditation, qui soni idenlifiés par le symbaole : *
|
Les résultats bactériologiques entre 1 et 3 ufc sont des vateurs numérigues estimées (sans fiabliité statistique). . Iy
Destinataires : ARS CORSE . I
COGGIA- Date d'édition 19/06/23
".',:_,e Jgga?aﬁig;?ggl)éso% '%er ncj:ggfeme que fes échanfilfens soumis 8 l'analyse P. Mancini

- Ne concerne que les paramétres pour lesquels des criléres sont défins. Chef Oe service Physico-chimie

- Lincertitude associde au résulla! n'est pas prise en comple. .
La reproduction de ce rapport n'est aulorisde que sous sa forme intdgrale.
Le faboraloire n'aulorise pas fa clenl d utlisar (3 marque COFRAC sur qual qua Suppor qua ca 3od
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